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Suszarka do rąk

Zasilanie elektr. sterowania pisuaru

Gniazdo wtykowe 230V 16A, podtynkowe, szczelne
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Wentylatory kanałowe w przestrzeni

stropu podwieszonego wg projektu

branży sanitarnej
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Istniejąca rozdzielnica  - korytarz szatni
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Nowoprojektowana  rozdzielnica toalet

Nowoprojektowany kabel

zasilający YDY 5x6

Przebudowa i remont toalet pod Basztą Senatorską na Wawelu

Instalacje elektryczne

Plan instalacji siłowej


